
LINEA BASSA TENSIONE

LINEA BASSA TENSIONE PRIVILEGIATA

LINEA MEDIA TENSIONE

SEGNALI

TR-1
20/0,4 kV
1600 kVA

Dyn11
vcc= 6%

ISOLANTE: RESINA
LOCALE ELETTRICO

- ZONA TRAFO

RETE MT
Vn= 20 kV

Icc= 12,5 kA

PE-MT0

QGBT
QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE SOLLEVAMENTO - LOCALE ELETTRICO

(TRASFORMATORI IN ESECUZIONE 1+R)

Ik= 40 kA
cdt= 0,09 %

QMT-0
QUADRO MEDIA TENSIONE (DG) IN CABINA UTENTE

UPS-1
10 kVA

QSA
LOCALE ELETTRICO

Ik= 28 kA
cdt= 0,1 %

Alimentazione utenze sollevamento
- Pompe sollevamento

GE
1150 kVA

PE-GE

UPS-0
CEI 0-16

QMT-1
QUADRO MEDIA TENSIONE IN EDIFICIO SOLLEVAMENTO

QE-PLC

Segnali utenze sollevamento
- Pompe sollevamento
- Compressori
- Strumentazione

PE-UPS

PE-MT1

TR-2
20/0,4 kV
1600 kVA
Dyn11
vcc= 6%
ISOLANTE: RESINA
LOCALE ELETTRICO
- ZONA TRAFO

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO 

APPIO-ALESSANDRINO AD ACQUEDOTTO 

DOGANELLA

COMUNE DI MONTE COMPATRI

COMUNE DI SAN CESAREO

LOTTO 1

ACEA ATO 2 SPA

COMUNE DI COLONNA

SCHEMA A BLOCCHI DI POTENZA

-

IMPIANTO DI RILANCIO PANTANO BORGHESE
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